i 3P l 2P l 2P l 2P i 1P+N Pran i 1P+N Pran i 1P+N Pran i 1P+N Pran i 1P+N Pran i 1P+N Praw l 2P
FR300 B 6A 25A 40A 40A B 16A 30m. B 16A 30m. B 16A 30m. B 16A 30m. B 16A 30m. B 16A 30m. 40A
4P 125A 30mA 30mA 30mA A A A A A A 30mA
A A A A
) > ) ) ) )
1 1P 1 1P 1 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
H1 B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A
P p o p p o
N 1
1M
PE Ly L Ly = Ly L= L= L= L= = ] A L= = A= Ik
Oznaczenie urzadzenia Q3 F1 TR3/1 TR3/2 TR3/3 TR3/4 TR3/5 TR3/6 TR3/7 TR3/8 TR3/9 TR3/10 TR3/11 TR3/12 TR3/13 TR3/14 TR3/15
Opis WLz Ochronniki Kontrola Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V
kier. ZK-1 przepie¢ napiecia
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
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Oznaczenie urzadzenia TR3/16 TR3/17 TR3/18 TR3/19 TR3/20 TR3/21 TR3/22 TR3/23 TR3/24 TR3/25 TR3/26 TR3/27 TR3/28 |
Opis Gniazdo 400V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V N oL
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Typ kabla N2XH-) N2XH-J N2XH-J N2XH-] N2XH-J N2XH-J N2XH-] N2XH-] N2XH-J N2XH-J N2XH-] N2XH-] N2XH-J r ¢l¢¢lesiblible elooiddocldlélen
Przekroj przewodu 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
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PE “I‘ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
ZBIORNIKA NA SCIEKI sanitarne o poj.10m3, ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE o poj.10m3,
Oznaczenie urzadzenia TR3/29 TR3/30 TR3/31 TR3/32 TR3/33 TR3/34 TR3/35 TR3/36 TR3/37 44 MIEJSC POSTOJOWYCH Z DOJAZDEM O UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI
Opis Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Maszynownia Wentylatory ADRES: éwidry , gm. tukdéw, nr ewid. dziatek 417/2, 417/4, 418/2, 418/4
windy Jedn.ewid.: 061105_2-gmina tukéw, Obreb: 0030 Swidry
TYTUL: SKALA: NUMER:
Typ kabla N2XH-] N2XH-J N2XH-J N2XH-] N2XH-J N2XH-J N2XH-] N2XH-J N2XH-J SCHEMAT ROZDZIELNICY TR3 - E-12
Przekréj przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x10 3x2,5 g rn'EOJEKTANT SPECIJALNOSC| NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Dariusz Kedziora | inst. elektr. |LUB/0037/PWBE/18|11/2025
SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Michat Kalinowski | inst. elektr. [LUB/0115/PWBE/17| 11/2025




