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Projekt pn.: ,Czysta Energia w Gminie £ukéw II” wspéifinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewtdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Lukéw, dnia 8 czerwca 2020 r.

GMINA LUKOW
21400 Eukéw, ul. Swiderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Znak sprawy: P1.271.1.3.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 1 montaz instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Lukéw w ramach projektu ,Czysta
Energia w Gminie Lukow III”

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
(tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843), Zamawiajacy - Gmina Lukéw, ul. Swiderska 12,
21-400 Lukéow przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), ktére wplynety do Zamawiajacego wraz z udzielonymi

odpowiedziami.

Pytanie z dnia 21 maja br.:

Dotyczy ogtoszonego przetargu pn.: Czysta Energia w Gminie tukéw III (Znak sprawy:
P1.271.1.3.2020) . Prosimy o zapoznanie sie i odpowiedZ na nasze pytanie za ktére z gory
dziekujemy.

Pytanie nr 1.

Prosimy o informacj¢ jakie parametry ma spetnia¢ ochronnik przepie¢ zastosowany dla
obwodu statopradowych (DC) i zmiennoprgdowych (AC)?

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode i wymaga zastosowania wytgcznika bezpiecznikowego z
odpowiedni dobranymi wktadkami do zabezpieczenia kazdego z taricuchéw instalacji?
Pytanie nr 3.

Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania wytgcznika réznicowo pragdowego?

Pytanie nr 4.

Prosimy o informacje, czy wylgcznik réznicowopradowy ma by¢ w klasie A - jezeli jest tak
potrzeba?

Pytanie nr 5.

Prosimy o informacje, czy prad wylgczeniowy wytacznik réznicowopragdowy ma wynosié¢
100mA - jezeli jest tak potrzeb?

Pytanie nr 6.

Prosze o informacjg, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytgcznik réznicowo pragdowy o pradzie
udarowym 6KA - jezeli jest tak potrzeb?
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Pytanie nr 7.

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytacznik réznicowo pragdowy o pradzie
udarowym 10kA - jezeli jest tak potrzeb?

Pytanie nr 8.

Prosze o informacjg, czy Zamawiajacy wymaga, aby wytacznik nadpragdowy byt w klasie
charakterystyki B czy C?

Pytanie nr 9.

Prosze o informacjg, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytacznik nadpradowy o pradzie
udarowym 6KA?

Pytanie nr 10.

Prosze o informacjg, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytacznik nadpragdowy o pradzie
udarowym 10kA?

Pytanie nr 11.

Prosimy o informacj¢ po czyje stronie jest wykonanie/modernizacja instalacji
odgromowych na obiektach mieszkalnych?

Pytanie nr 12.

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz wykonanie instalacji odgromowej lezy po
stronie Wiasciciela obiektu?

Pytanie nr 13.

Prosimy o informacje czy zamawiajagcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie stalo pragdowej o wartosci In (8/20) us - 15 kA na
biegun?

Pytanie nr 14.

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie stato pradowej o wartosci Itotal (8/20) us - 30 kA?
Pytanie nr 15.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga zastosowania na wszystkich instalacjach
ochronnikéw przepie¢ T1+T2?

Pytanie nr 16.

Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie stato pradowej o wartosci limp (10/350) ps -
5kA na biegun?

Pytanie nr 17.

Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajacy dopusci ochronnik po stronie stato pragdowej o warto$ci Itotal (10/350) ps -
10 kA?

Pytanie nr 18.

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie zmienno pragdowej o wartos$ci In (8/20) ps - 15 kA na
biegun?

Pytanie nr 19.

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepigeciowych typu T2 po stronie zmienno pradowej o wartosci Itotal (8/20) ps - 30 kA
dla instalacji 1 - fazowej?
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Pytanie nr 20.

Prosimy o informacje czy zamawiajagcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie zmienno pradowej o wartoséci Itotal (8/20) ps - 60 kA
dla instalacji 3 - fazowej?

Pytanie nr 21.

Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie zmienno pradowej o wartosci limp (10/350)
us - S5kA na biegun?

Pytanie nr 22.

Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie zmienno pradowej o wartoéci Itotal (10/350)
pus — 10 kA dla instalacji 1 - fazowej

Pytanie nr 23.

Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajacy dopusci ochronnik po stronie zmienno pradowej o wartosci Itotal (10/350)
us — 40 kA dla instalacji 3 - fazowej

Pytanie nr 24.

Prosze Zamawiajgcego o informacje po czyjej stronie lezy dostarczenie ustugi potgczenia z
siecig Internet na obiektach mieszkalnych takiej ustugi?

Pytanie nr 25.

Prosimy Zamawiajqcego o potwierdzenie, iz w przypadku braku mozliwo$ci potaczenia z
zewnetrza siecig Internet u Beneficjenta Wykonawca wykona podstawowa konfiguracje
siecig falownika. Sama wewnetrzna konfiguracja sieciowa na obiekcie lezy w gestii
wiasciciela obiektu?

Pytanie nr 26.

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz po stronie Wykonawcy lezy konfiguracja
potgczenia monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniejgcg infrastruktura sieci na
obiekcie mieszkalnym. W przypadku braku takiej infrastruktury jej wykonanie lezy po
stronie Wykonawcy?

Pytanie nr 27.

Proszg¢ Zamawiajgcego o informacje w jaki sposéb ma by¢ rozwigzana kwestia przesyta
danych z monitoringu zamontowanych instalacji. Prosimy o sprecyzowanie konkretnej
topologii, czy lezy to w kwestii wykonawcy i zostanie ustalona osobna na kazdym obiekcie
z nieuwzglednieniem mozliwosci technicznych danego obiektu?

28. Prosimy o informacje po czyjej stronie bedzie ewentualne wzmocnienie konstrukeji
wiezby dachowej budynku w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego obiektu.
Pytanie nr 29.

Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy przygotowanie miejsca montazy pod
konstrukcje instalacji fotowoltaicznej na gruncie (wyréwnanie terenu przygotowanie
bloczkéw betonowych) lezy po stronie Witasciciela obiektu?

Pytanie nr 30.

W dokumentacji projektowej wymaga zastosowania wytgcznika PPOZ. W zwiazku iz
obecne przepisy Prawa Budowlanego dotycza koniecznosci zgtaszania instalacji
fotowoltaicznej do Panstwowej Strazy Pozarnej powyzej 6,5kWp mocy zainstalowanej
prosimy zamawiajgcego o rezygnacje z tego zapisu.
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Pytanie nr 31.

W dokumentacji projektowej Zamawiajacy wymaga zastosowania stycznika w instalacji
jako system roztaczania instalacji w przypadku braku zasilania i asymetrii faz po stronie
sieci. Obecnie wszystkie falowniki ktére mozna dosta¢ na rynku Polskim posiadaja
wewngtrzy system przeciw pracy wyspowej instalacji.

Pytanie nr 32.

W dokumentacji projektowej Zamawiajacy wymaga zastosowania falownika 3 fazowego o
mocy 2,5kW. Na rynku $wiatowym nie wystepuja falowniki o takiej mocy. Wszystkie
urzadzenia przetwornikowe dla instalacji 3 fazowych zaczynaja sie od mocy 3kW. Prosimy
wigc o potwierdzenie iz zamontowany falownik w instalacji ma by¢ falownikiem 1
fazowym.

Pytanie nr 33.

Prosimy Zamawiajgcego o rezygnacje z zapisu iz falownik powinien byé wykonany w II
klasie ochrony poniewaz na rynku Polskim istnieje tylko jeden falownik, ktéry posiada
takie parametry. Wigkszo$¢ falownik6w z uwagi na uktad zamontowanych radiatoréw do
chtodzenia wykonana jest w I klasie ochronny. Dlatego prosimy Zamawiajacego o
rezygnacje z tego zapisu.

Pytanie nr 34.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie falownikéw ktérych maksymalna moc pozorna
wynosi¢ bedzie +10% moc nominalne;j.

Pytanie nr 35.

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz zastosowane optymalizatory mocy na
instalacji nie musza by¢ urzadzeniami tego samego producenta co zaproponowany
falownik?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad. 1.

Odp . dla DC typu B+C 20kA na 1 biegun o napieciu 500V - zgodnie z projektem

Odp.dla AC typu B+C 20KkA o napieciu 275V - zgodnie z projektem

Ad. 2.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad 3.

Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy wykonac¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 4.

Tak

Ad. 5.

Tak

Ad. 6.

Wytrzymatos$¢ zwarciowa (Icw) 10 kA - zgodnie z proj.

Ad. 7.

Tak

Ad. 8.

Typ C - zgodnie z proj.
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Ad. 9.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 10.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 11.

Instalacje odgromowe na obiektach pozostajg w gestii wiasciciela budynku , Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ uziemienia ochronne nowe lub w przypadku ist. nie spetniajacych
wytycznych proj. dokona¢ ich rozbudowy w celu uzyskania wymaganej rezystancji .

Ad. 12.

Zamawiajgcy informuje, Ze wykonanie instalacji odgromowej lezy po str. Wiasciciela - nie
jest to wymdég obligatoryjny

Ad. 13.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykonaé wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 14.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 15.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1. Tak:T1+T2

Ad. 16.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 17.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Pytanie nr 18.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 19.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 20.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 21.

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 22.

Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1
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Ad. 23.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia zgodnie z proj. rys.
mr WE-1

Ad. 24.

Zamawiajacy informuje, ze wg wytycznych w proj. po stronie Wykonawcy, w przypadku
kiedy w budynku nie ma sieci Ethernet nalezy réwniez zamontowa¢ wszystkie urzadzenia
tak aby po podigczeniu sieci internetowej byta mozliwo$¢ przesytania informacji zgodnie
Z opisem proj.

Ad. 25.

Zamawiajacy informuje, ze wewnetrzna konfiguracja sieciowa na obiekcie lezy w gestii
wiasciciela obiektu wéwczas gdy Internet zostanie dostarczony do obiektu po odbiorze
koncowym wykonanej instalacji PV.

Ad. 26.

Zamawiajacy potwierdza, iz po stronie Wykonawcy lezy konfiguracja potaczenia
monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniejgcg infrastrukturg sieci na obiekcie
mieszkalnym.

W przypadku braku takiej infrastruktury jej wykonanie lezy po stronie Wykonawcy?- Wg
wytycznych w proj. po stronie Wykonawcy , w przypadku kiedy w budynku nie ma sieci
Ethernet nalezy réwniez zamontowaé wszystkie urzadzenia tak aby po podiaczeniu sieci
internetowej byta mozliwo$¢ przesytania informacji zgodnie z opisem proj.

Ad. 27.

Zamawiajacy informuje, ze przesytanie droga elektroniczng po sieci Ethernet, topologia
lezy po stronie Wykonawcy, dodatkowo Wykonawca musi przewidzie¢ udostepnienie
danych z kazdej lokalizacji o produkcji w celu udostepnienia ich bez dodatkowych optat
do portalu internetowego zamawiajgcego.

Ad. 28.

Zamawiajgcy informuje, ze wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej budynku bedzie po
stronie Wtasciciela nieruchomo$ci.

Ad. 29.

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje montazy instalacji fotowoltaicznej na gruncie.
Ad. 30.

Zamawiajacy podtrzymuje wytyczne projektu.

Ad. 31.

Zamawiajgcy podtrzymuje dodatkowe zabezpieczenia i wytyczne opisane w proj.

Ad. 32.

Zamawiajacy dopuszcza montaz falownika 1faz. wraz z kpl. zabezpieczen dla instalacji
1 faz.

Ad. 33.

Zamawiajacy podtrzymuje II klase izolacji, w przypadku montazu 1 klasie nalezy
bezwzglednie zamontowaé inwertery w obudowach o 1I klasie izolacji.

Ad. 34.

Zamawiajacy dopuszcza montaz falownikéw, ktérych maksymalna moc pozorna wynosié
bedzie +10% moc nominalnej.

Ad. 35.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowane optymalizatory mocy innego producenta.
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B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralna
czescia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy sktadaniu
ofert.

C. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia pozostaje bez zmian.

(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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